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Diseño e implementación de un sistema de control y monitoreo 
basado en HMI-PLC para un pozo de agua potable
Design and Implementation of Control and Monitoring Systems Based on  
HMI-PLC for Potable Water Well
Resumen
Este trabajo se enfoca al diseño e implementación en un banco de pruebas de 
un sistema de control y monitoreo de descarga de agua en un pozo de agua 
potable, utilizando equipo especializado para automatización. Se diseñan 
las ȱ¤ęȱȱ (Graphical User Interface, GUI) para interactuar 
con el operador. La £ȱȬ¤ (
ȱȱ, HMI) 
se implementó en software propietario y contempla reglas para control y 
monitoreo de las condiciones del sistema para el operador. La HMI se inter-
conecta con un ȱógico  (ȱȱ, 
PLC) donde se implementan las reglas de protección del proceso en ȱ
escalera (ȱ, LD).
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Introducción
En la industria, numerosos sistemas de manufactura y 
procesos continuos requieren máquinas y/o plantas 
productivas típicamente controladas mediante algorit-
mos generados en ȱ àȱ  
ǻǼǰȱȱȱęȱȱȱ-
mientos de las máquinas o plantas de manera fácil, rá-
ȱ¢ȱȱǻĵȱet al., 2009; Gulpanich et al., 
2005) mediante el uso de PLC, existen aplicaciones des-
de el control de motores hasta sistemas de control ina-
lámbrico (Ahmed y Soo, 2009; Alheraish et al., 2006; 
Johnson, 2008). Los algoritmos de control desarrollados 
ȱȱȱȱȱęȱȱȱ-
diante reglas que permitan incluir “todas” las posibili-
dades de riesgo, tanto para las personas como para la 
planta misma (Konaka et al., 2003; Devinder et al., 2005). 
Para este proyecto se ha desarrollado la lógica de con-
trol en ȱ (LD) por ser todavía una de las 
más comúnmente utilizadas en los PLC y por consi-
guiente en el control de procesos (Johnson, 2008; Ko-
naka et al., 2003).
Por otra parte, las ȱȱ¤ (HMI), 
ejecutadas en una ȱ (PC), en la ac-
tualidad se utilizan para representar de forma “idénti-
ca” la realidad de los procesos, permitiendo a los 
operadores una interrelación de los equipos físicos de 
la planta con los equipos virtuales de las ȱ¤ęȬ
ȱȱ (GUI) (Devinder et al., 2005; Mathiesen et 
al., 2006). Además, las HMI permiten incluir eventos 
(principalmente a través del ratón de la PC, mediante 
ȱȱȱęàȱȃȬ ” y “Ȭ
”) para realizar acciones de control y protección de 
los equipos del sistema, así como “leer” información de 
las variables de los PLC (mediante el acceso a las me-
morias donde se encuentra el estado de las variables del 
proceso) y poder utilizar el estado de esas variables 
para indicar, mediante cambios de color en los equipos 
virtuales, la condición que guardan en el proceso real y 
facilitar al operador del sistema la toma de decisiones 
(Hall et al., 2002).
La integración HMI-PLC conforma un típico siste-
ma de Control ȱ¢ȱàȱȱ (SCA-
DA), que incluye interfaces de operación, sistemas de 
comunicación y equipo de instrumentación y control 
(Mathiesen et al., 2006), y la £àȱ ȱ ¤ȱ
 (ISO) ha desarrollado un modelo de inȬ
¡àȱȱ ȱ (OSI) con el objetivo de 
proveer una estructura de trabajo común a los desarro-
lladores de equipo de control y monitoreo de procesos 
(Clarke y Reynders, 2004).
El presente trabajo muestra al PLC como el sistema 
de control del proceso, a la HMI como el monitor del 
mismo incluyendo a las GUI diseñadas, a la integración 
HMI-PLC como el sistema de control y monitoreo del 
pozo de agua potable y las pruebas realizadas a éste. El 
desarrollo del sistema se plantea con una lógica de “es-
tado de las variables-evento a realizar: protección y/o 
animación mediante color”.
PLC como controlador del sistema
Para el diseño del algoritmo de control se han conside-
rado los siguientes aspectos (Ashour, 2004; Barret, 
2008):
1. Requerimientos generales del sistema de agua pota-
ble: variables a controlar y/o monitorear
2. Dispositivos de control utilizados: PLC, Sensores y 
Variador de velocidad “”
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Keywords: 
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 Ladder Diagram (LD)
 Graphical User Interface 
(GUI)
 Human Machine Interface 
(HMI)
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3. Interconexión del sistema
4. Desarrollo del algoritmo de control y acondiciona-
miento de señales para monitoreo en LD.
5HTXHULPLHQWRVGHOVLVWHPD
La función básica del sistema es extraer agua potable 
de un pozo para abastecer al municipio de Zapotlán 
de Juárez, Hgo., por lo que se requiere controlar la 
velocidad del conjunto motor-bomba y medir propie-
dades del agua a través de variables como: tempera-
tura, pH, concentración de cloro y conductividad en 
tiempo real; así como la presión en la tubería de des-
carga, lo cual permita asegurar el cuidado de las ins-
talaciones, pero sobre todo, garantizar la calidad del 
agua.
3/&VHQVRUHV\YDULDGRUGHYHORFLGDG
El PLC utilizado es de tipo modular (Bolton, 2006; Do-
mingo et al., 2003), con capacidad de módulos de en-
tradas y salidas de señales digitales a 127 VCA y 
módulos de entradas y salidas de señales analógicas 
de 4 a 20 mA, teniendo al sistema como se muestra en 
ȱęȱŗǯ
Las entradas digitales se direccionan mediante %I, 
las entradas analógicas por %AI, las salidas digitales 
por %Q y las salidas analógicas por %AQ. Las señales 
internas de memoria del PLC se direccionan con %M 
para las señales digitales y con %R para los registros de 
16 bits (Fanuc, 2002).
)LJXUD+DUGZDUHGHO3/&
La declaración de variables físicas y su respetivo direc-
cionamiento en el PLC se muestran en la tabla 1.
A las variables que son requeridas en las GUI para 
su manipulación y/o monitoreo se les asigna el mismo 
TAG o etiqueta, y se asocian a la dirección correspon-
diente en la HMI. La asignación del TAG está en fun-
ción del estándar de la Sociedad de Instrumentistas de 
América (Instrument Society of America, ISA, 1992).
La tabla 2 muestra las características de los equi-
pos propuestos para la medición de las variables ana-
lógicas.
Dirección TAG Descripción
%I1 HS_Físico Paro de emergencia físico
%AI1 TT Señal de temperatura
%AI2 C_AT Señal de concentración de cloro
%AI3 D_AT Señal de pH
%AI4 FT ÛȱȱĚ
%AI5 PT Señal de presión
%AI6 CT Señal de conductividad
%AI7 VEL_MB Señal de velocidad del conjunto motor-bomba
%Q1 A_P_MB Arranque-paro de motor-bomba
%AQ1 SP_VELMB Punto de consigna para velocidad de conjunto motor-bomba
7DEOD'LUHFFLRQDPLHQWRGHYDULDEOHV
HQHO3/&
Variable Intervalo* Intervalo (SI)** Principio
Temperatura 0 – 100 ºC 273.15 – 373.15 K RTD – Pt100
Cloro 0 – 250 mg/L 0 – 250 Kg/m3 Celula amperométrica
pH 0 – 14 0 - 14 Membrana de vidrio
Flujo 0 – 50 L/s 0 – 0.05 m3/s Magnético
Presión 0 – 10 kg/cm2 0 – 1x105 Pa Fuelle – LVDT
Conductividad 0 – 200 μS/cm 0 – 2x10-2 S/m Electrodos de titanio – en contacto
Velocidad 0 – 1800 rpm 0 – 188.5 rad/s Señal del controlador de velocidad
7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVGHLQVWUXPHQWRV
GHPHGLFLyQ
0HGLFLRQHVFRQXQLGDGHVXWLOL]DGDVHQOD
SUiFWLFDSRUHORSHUDGRUGHOVLVWHPD
0HGLFLRQHVFRQXQLGDGHVGHOsistema 
internacional6,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,QWHUFRQH[LyQGHOVLVWHPD
ȱęȱŘȱȱȱ¡àȱȱȱȱȱ-
ción; HMI-PLC, PLC-Trasmisores de las variables, 
PLC-Controlador de velocidad, incluyendo la señal de 
paro de emergencia y de arranque y paro del conjunto 
motor-bomba.
'LDJUDPDHVFDOHUD
ȱ ęȱ řȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
bomba, incluyendo las señales de protección y de alar-
mas del sistema. Cuando es activada la señal de paro 
de emergencia HS_FÍSICO o la señal de paro de emer-
gencia virtual HS_SISTEMA (desde las GUI), el con-
trol lógico coloca a 0 (cero) la señal AUX_A_P_MB 
para que en las GUI se restablezcan las condiciones de 
animación del conjunto motor-bomba en estado de 
apagado. También, la señal del selector virtual D_F_
SISTEMA (dispositivo virtual en las GUI) inhabilita el 
encendido del motor; este dispositivo es propuesto 
para condiciones de mantenimiento del sistema de 
agua potable.
ȱęȱŚȱȱȱȱȱȱ-
riable temperatura para su monitoreo en las GUI. El 
acondicionamiento se propone para obtener una mayor 
precisión en las mediciones al utilizar valores reales en 
los indicadores virtuales en las GUI. El acondiciona-
miento es similar para las demás variables, con la direc-
ción de registro distinta y con factores de conversión 
que corresponden al rango de medición de la variable 
en cuestión.
HMI como monitor del sistema
La GUI se desarrolló en software propietario para el di-
seño de HMI con conexión de comunicación de RS232 
(PC) a RS485 (PLC).
El sistema se conforma por dos GUI; la PRINCIPAL, 
que muestra en su semejanza al sistema de agua pota-
ble con los respectivos equipos e instrumentos de medi-
ción, y la de MONITOREO, que muestra la lectura de 
las variables del sistema, incluyendo la velocidad del 
conjunto motor-bomba. La tabla 3 muestra los puntos 
ȱ ęàȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ
con su dirección asociada correspondiente para ser uti-
lizados en las acciones de control, monitoreo y anima-
àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 	ǯȱ ȱ ęȱ śȱ ȱ ȱ
ȱȱĚȱȱȱȱȱę-
ción entre la HMI y el PLC.
ȱęȱŜȱ¢ȱŝȱȱȱ	ȱȱ¢ȱȱ
GUI de MONITOREO en modo de edición. En ambas 
GUI se tienen los elementos de protección, paro de 
emergencia físico mostrado mediante un letrero de se-
guridad al centro, paro de emergencia virtual represen-
tado mediante una palanca y dos letreros del estado 
que guarda la variable, selector virtual para la condi-
ción de dentro-fuera del sistema, y el botón de arran-
que-paro del conjunto motor-bomba.
La pantalla PRINCIPAL muestra de forma virtual el 
proceso real del sistema de agua potable; el conjunto 
motor-bomba de extracción de agua del pozo con su 
botón de arranque y paro y el variador de velocidad, los 
instrumentos utilizados en línea para cada una de las 
variables a monitorear, mostrando la GUI una ventana 
de medición para cada variable, respectivamente.
)LJXUD,QWHUFRQH[LyQGHOVLVWHPD
45
Quezada-Quezada José Carlos, Flores-García Ernesto, Bautista-López Jorge, Quezada-Aguilar Víctor
Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XV (número 1), enero-marzo 2014: 41-50 ISSN 1405-7743 FI-UNAM
)LJXUD'LDJUDPDHVFDOHUDGHOFRQWUROGHOVLVWHPD
)LJXUD'LDJUDPDHVFDOHUDSDUDDFRQGLFLRQDPLHQWRGHVHxDO
Punto en HMI Dirección en PLC
HS_FÍSICO %I1
HS_SISTEMA %M1
XL_HS %M2
D_F_SISTEMA %M3
XL_D_F %M4
AUX_A_P_MB %M5
A_P_MB %Q1
M_TEMPERATURA %R5
M_CLORO %R15
M_PH %R25
M_FLUJO %R35
M_PRESIÓN %R45
M_CONDUCTIVIDAD %R55
M_VELOCIDAD %R65
VEN_TEMPERATURA %M10
VEN_FLUJO %M11
VEN_CLORO %M12
VEN_PH %M13
VEN_PRESIÓN %M14
VEN_CONDUCTIVIDAD %M15
VEN_VELOCIDAD %M16
SP_VELMB %AQ1
7DEOD'HFODUDFLyQGHSXQWRVGHFRQILJXUDFLyQGHOD+0,SDUD
FRQWUROPRQLWRUHR\DQLPDFLyQ
Diseño e implementación de un sistema de control y monitoreo basado en HMI-PLC para un pozo de agua potable
Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XV (número 1), enero-marzo 2014: 41-50 ISSN 1405-7743 FI-UNAM46
5HJODVGHFRQWURO
La lógica ha sido desarrollada en una conjunción de la 
programación de estados de las variables y de la pro-
gramación de eventos para realizar una acción (Cote et 
alǯǰȱŘŖŖśǼǯȱȱęȱŞȱȱȱȱȱȱȱ
las GUI y los estados de las variables en el PLC de las 
protecciones del sistema: HS_FÍSICO, HS_SISTEMA y 
D_F_SISTEMA.
Lauindica la ejecución de una acción con el mou-
se de la computadora en los instrumentos virtuales de 
las GUI.
Con base en las reglas de control, el arranque y paro 
del conjunto motor-bomba se puede realizar si HS_ 
FÍSICO, HS_SISTEMA y D_F_SISTEMA son igual a 
0 (cero).
5HJODVSDUDHOPRQLWRUHR
Para visualizar las ventanas auxiliares de monitoreo 
de las variables es necesario seleccionar el instrumen-
to correspondiente y dar clic con el mouse. Para la GUI 
PRINCIPAL sólo puede estar una ventana auxiliar 
ȱȱȱ£ǯȱȱ	ȱȱ¤ȱę-
da para visualizar todas las mediciones del sistema. 
ȱęȱşȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
temperatura; y el diagrama de eventos y estados de 
ȱȱ¢ȱȱȱȱǰȱȱǻę-
gura 10).
Para el control de velocidad del conjunto motor-bomba, 
se diseñó una ventana que permite, desde las GUI, ma-
nipular el punto de ajuste (Set Point, SP) de la velocidad 
deseada y a la vez monitorear la velocidad real del mo-
ǯȱȱęȱŗŗȱȱȱȱ¢ȱȱęȱŗŘȱȱ
diagrama de eventos.
Sólo cuando la ventana auxiliar de velocidad está 
activa se puede manipular el SP mediante el mouse en 
ȱȱȱȱȱĚȱȱȱȱ-
cremento de la variable.
Pruebas del sistema de control y monitoreo
A cada regla de control, monitoreo y animación de co-
lor, implementadas en el PLC y en las GUI desarrolla-
das, se les realizaron pruebas de funcionamiento. Para 
ęȱȱ¡àǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
tipos de pruebas al sistema:
1. Control y protecciones del sistema
2. Control de velocidad del conjunto motor-bomba
3. Monitoreo de las variables.
)LJXUD,QWHUID]JUiILFD35,1&,3$/HQPRGRGHHGLFLyQ
)LJXUD,QWHUID]JUiILFDGH021,725(2HQPRGRGHHGLFLyQ
/DSDQWDOOD021,725(2PXHVWUDODPHGLFLyQHQWLHPSRUHDO
GHWRGDVODVYDULDEOHV
)LJXUD'LDJUDPDGHIOXMRSDUDFRQILJXUDFLyQGHSUR\HFWR
+0,3/&
Proyecto en HMI 
Configuración de la Comunicación PC(HMI)-PLC 
Correspondencia entre puntos en HMI y direcciones en PLC 
Definición de reglas de control y animación en GUI 
Implementación en tiempo real 
47
Quezada-Quezada José Carlos, Flores-García Ernesto, Bautista-López Jorge, Quezada-Aguilar Víctor
Ingeniería Investigación y Tecnología, volumen XV (número 1), enero-marzo 2014: 41-50 ISSN 1405-7743 FI-UNAM
 
HS_FISICO 
Letrero “PARO DE EMERGENCIA 
ACTIVADO” – oculto en GUI’s 
A_P_MB=0 
Letrero “PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO” – 
oscilando en GIU’s 
0 
1
HS_SISTEMA 
Letrero “Paro de Emergencia” en GIU’s 
A_P_MB=0 
Letrero “Paro de Emergencia ACTIVADO” en 
GUI’s 
0 
 1
D_F_SISTEMA
En selector “DENTRO” en color verde y 
perilla posicionada en GIU’s 
A_P_MB=0 
En selector “FUERA” en color rojo y perilla 
posicionada en GUI’s 
0 
   1
)LJXUD'LDJUDPDGH
HYHQWRVHQODV*8,\
HVWDGRVGHODVYDULDEOHV
HQHO3/&GHODV
SURWHFFLRQHV
)LJXUD9HQWDQD
DX[LOLDUSDUDPRQLWRUHR
GHODYDULDEOH
WHPSHUDWXUD
)LJXUD'LDJUDPDGH
HYHQWRV\HVWDGRVSDUD
PRQLWRUHRGHYDULDEOHV
INSTRUMENTO - %M 
Ventana auxiliar correspondiente oculta 
en la GIU PRINCIPAL.
%M(correspondiente) = 0 
Ventana auxiliar correspondiente en 
expresión de visualización en GIU 
PRINCIPAL. 
%M de las otras variables = 1
%M=0
Botón Cerrar Monitoreo 
%M=1
)LJXUD9HQWDQD
GH63\PRQLWRUHRGH
YHORFLGDGGHOPRWRU
VEN_VELOCIDAD 
Ventana auxiliar de velocidad oculta en la 
GIU PRINCIPAL.
SP_VELMB no se puede manipular
Ventana auxiliar de velocidad se muestra en 
GIU PRINCIPAL. 
Incrementar – decrementar SP=%AQ1 
%M16=0 
Botón Cerrar Monitoreo 
%M16=1 )LJXUD'LDJUDPDGHHYHQWRV\HVWDGRVGHOD
YHORFLGDGGHOPRWRU
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&RQWURO\SURWHFFLRQHVGHOVLVWHPD
ȱęȱŗřȱȱȱȱ	ȱȱȱ
ȏAƽŖǰȱȱ
cual origina que el letrero de “PARO DE EMERGEN-
CIA ACTIVADO” se muestre en las GUI, y al motor vir-
tual en color rojo y al botón virtual de arranque-paro 
del motor en condiciones iniciales para su arranque.
ȱęȱŗŚȱȱȱàȱȱȏȏ-
ƽŖȱ¢ȱ
ȏƽŖǰȱȱȱȱȱȱ
posicionado en “FUERA” con palabra en color rojo, 
así como el botón de alarma correspondiente. El inte-
rruptor virtual que representa a la palanca de paro 
de emergencia del sistema se mueve geométricamen-
te a la posición inferior y cambia a color rojo, además 
de mostrarse la leyenda “Paro de Emergencia ACTI-
VADO”.
ȱęȱŗśȱȱȱȱ¡ȱȱ-
dad activada e indicando el SP deseado, así como el 
monitoreo de la velocidad real del conjunto motor-
bomba. La ventana auxiliar de velocidad del motor 
puede estar o no activa cuando se realiza el monitoreo 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǰȱ Ěǰȱ -
centración de cloro, pH, presión o conductividad).
ȱęȱŗŜȱȱȱȱȱ ȱȱ
temperatura, condicionando a que sólo la ventana 
auxiliar para dicha medición esté presente; asimis-
ǰȱȱęȱŗŝȱȱȱȱȱȱȱ
de presión.
ȱ	ȱȱȱȱȱȱǻęȱŗŞǼǰȱ
permite visualizar todas las variables de medición, inclu-
yendo la ventana auxiliar de velocidad para su control, 
así como los instrumentos de protección del sistema del 
pozo de agua potable. Es importante señalar que al mo-
mento de la realización de la prueba mostrada, la medi-
ción de pH presenta valor nulo debido a que el circuito 
del sensor correspondiente estaba abierto. 
ȱęȱ ŗşȱȱ ȱ àȱȱ ȱȱ
fueron realizadas las pruebas en tiempo real al sistema; 
puede observarse la GUI PRINCIPAL en el monitor de 
la computadora, así como el PLC, el controlador de ve-
locidad y los sensores-transmisores de temperatura y 
presión.
)LJXUD6LVWHPDFRQ+6B)Ì6,&2  )LJXUD6LVWHPDFRQ+6B6,67(0$ \'B)B6,67(0$ 
)LJXUD9HQWDQDDX[LOLDUGHPRQLWRUHRGHODYDULDEOH
WHPSHUDWXUD
)LJXUD9HQWDQDDX[LOLDUGHPRQLWRUHRGHODYDULDEOH
WHPSHUDWXUD
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Conclusiones
Las tecnologías que más se utilizan para automatizar 
procesos continuos que requieren control con PLC, así 
como de la manipulación y del monitoreo de variables 
con posible animación en tiempo real a través de HMI, 
permiten apoyar a los operadores en la interpretación 
de los procesos y en la detección de fallas y la pronta 
solución de problemas en el sistema, mediante alarmas 
programadas; sin embargo, también traen como conse-
cuencia la necesidad y los requerimientos de personal 
ȱęȱȱ·ȱÇȱȱȱ-
ción, pero sobre todo, para desarrollar los algoritmos 
tanto de control y protección como los de aquellos 
eventos a realizarse en las GUI, las cuales también de-
ben desarrollarse principalmente en similitud con la 
realidad de los sistemas y procesos a controlar.
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